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采购需求详细信息

营口职业技术学院空调采购项目
项目需求：
序号	名称	规格及相关参数	单位	数量
1	立柜式空调	（3匹）	空调类型	立柜式空调	冷暖类型	冷暖电辅	变频/定频	变频	空调匹数	3.0P	适用面积	34-50㎡	能效比	4.1	能效等级	≤三级能效	控制方式	键控/遥控	显示屏  	LED显示屏	技术参数	制冷剂	R32	制冷量	900-8600W	制冷功率	390-2990W	制冷电流	1.9-15.1A	制热量	900-11800W	制热功率	390-3800W	制热电流	1.9-18.3A	循环风量	≥1200m3/h	室内机噪音	≤34dB	室外机噪音	≤56dB	套	33
2	立柜式空调	（2匹）	空调类型	立柜式空调	冷暖类型	冷暖电辅	变频/定频	变频	空调匹数	2.0P	适用面积	22-34㎡	能效比	4.36	能效等级	≤三级能效	控制方式	键控/遥控	显示屏	 LED显示	技术参数	制冷剂	R32	制冷量	900-6200W	制冷功率	260-2600W	制热量	900-8000W	制热功率	260-2630W	循环风量	≥1000m3/h	室内机噪音	≤32dB	室外机噪音	≤52dB	套	22
3	壁挂式空调	（1.5匹）	基本参数	空调类型	壁挂式空调	冷暖类型	冷暖电辅	变频/定频   变频	空调匹数	小1.5P	适用面积	15-23㎡	能效比	4.23	能效等级	≤三级能效	控制方式	遥控	显示屏	LED显示屏	技术参数	制冷剂	R32	制冷量	200-4200W	制冷功率	90-1550W	制冷电流	0.5-7.2A	制热量	200-5720+1050W	制热功率	90-1920+1050W	电辅加热功率  1050W	循环风量	650m3/h	室内机噪音	18-42dB	室外机噪音	≤50dB		套	34
4	电源施工	包括电缆、线槽、86插座、空气开关等辅料及人工	项	1


其他要求：
1、交付使用期: 合同签订后30天内；
2、交货地点:营口市西市区新海大街222号 ，营口职业技术学院 校内指定地点安装；
3、交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、国家强制性产品认证（3C 认证）、证书或标签、完整的技术资料。
4、关于设备： 3匹柜式空调须采用三项供电，要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求进行包装及装运。
5、质保期：至少三年。	
安装调试
1、中标供应商免费负责设备安装及调试。
2、中标供应商要编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。
3、安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。
4、安装的全过程，中标供应商的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。
5、中标供应商在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、排除一般故障的能力。
6、 使用厂家要求规范的铜管及其他辅材;安装过程中出现的安全责任问题由中标供应商负责。
付款方式：
1 、货到安装、调试、验收合格后支付合同总金额的100%。
2、中标供应商须在采购人办理付款手续前5 个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。

　　　　　


