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采购需求详细信息
工程概况

1、视频监控系统采用全数字网络结构,网络传输部分借用设备专用网，前段设置汇聚机柜，通过光纤信号回传至变电所一层消防控制室；
2、网络高清摄像机采用不低于200万像素，各别重要区域网络高清摄像机采用不低于400万像素.
3、所有视频信号进行统一存储，存储时间不少于15天，控制中心设置在变电所消防控制室；
4、前端摄像机主要分布在服务中心、综合办公楼、安乐宫、园区内、建筑物主要出入口、主要通道、走廊、大堂、楼梯通道、电梯厅、收款处等重要位置；
5、各个楼及楼层负责人区域通过监控专用网，使用授权账号和密码访问集中存储服务器来查询视频监控和下载视频监控等；
6、本工程为监控改造工程，原有监控点位和线路全部拆除





参数要求
序号	设备名称	参数	单位	数量
1	红外网络半球摄像机	≥200万1/2.8英寸CMOS图像传感器	扫描方式：逐行扫描	可输出200万(1920×1080)@25fps图像	支持H.265编码，压缩比高，超低码流	最大红外监控距离≥50米	最低照度：不低于0.01Lux(彩色模式); 不低于0.001Lux(黑白模式); 不低于0Lux(补光灯开启)	支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境	支持ROI，SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境	支持DC12V/POE供电方式	防护等级：≥IP67  	工作温度：-40℃~+60℃	台	70
2	红外网络枪型摄像机	高性能≥200万1/2.7英寸CMOS图像传感器	可输出200万(1920×1080)@30fps图像	最大红外监控距离≥80米	支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印	最低照度：不低于0.01Lux（彩色模式）；不低于0.001Lux（黑白模式）；不低于0Lux（补光灯开启）	支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境	最大支持用户数：≥20	支持DC12V/POE供电方式	防护等级：≥IP67  	工作温度：-40℃~+60℃	视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG                               	台	132
3	红外网络高清枪型摄像机	≥200万像素	补光距离：≥50m（红外）；	接入标准：ONVIF；	星光级；	支持绊线入侵；区域入侵；	最大支持20个用户；	支持电子透雾；	防护等级：≥IP67；	供电方式：DC12V	工作温度：-40℃~+60℃	台	4
4	高清半球网络摄像机	≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器	可输出400万(2560×1440)@25fps图像	内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥50米	支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境	视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG	支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境	支持内置MIC	音频压缩标准：G.711A；G.711Mu；G.726；AAC	支持绊线入侵，区域入侵	防护等级：≥IP67  	工作温度：-40℃~+60℃	支持DC12V供电方式	台	4
5	室内动点摄像机	枪球一体化设计	细节相机≥5倍光学变倍，≥16倍数字变倍	全景细节都采用≥400万像素	内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸，具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个硬件恢复默认按键、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像。同时支持AC220V转AC24V、AC220V转DC36V、POE供电	具有≥300个预置位	可识别距样机250m处人体轮廓特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明)	可对全景或细节摄像机监视画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测，能同时对画面中的100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明)	具有GPS/北斗定位功能，可在监控画面叠加设备所在的经纬度信息(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明)	设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250°。(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明)	为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35。(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明)	在IE浏览器下，可通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	在全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节摄像机监视画面中央，可自动切换跟踪目标；可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测；能同时支持100个目标进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	每秒平均可采集不小于2000个MAC地址信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	支持全景摄像机与细节摄像机互为180º夹角监控；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置，不同倍率下的目标（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	可采集接入无密码无线网络的手机所使用的QQ账号，微信ID号，淘宝账号，电信营业厅账号，联通营业厅账号，爱奇艺账号，新浪微博账号。IMEI账号，腾讯视频账号，58同城账号，美团账号，IMSI账号，苏宁易购账号，优酷视频账号，样机可将探测到的手机MAC地址，采集时间，信号强度等信息上传；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	为确保设备便于安装，设备重量不得重于9kg。(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章)	台	1
6	室内动点摄像机	≥200万像素	补光距离：≥100m（红外）；	镜头焦距：≥4.7mm~94mm；	光学变倍：≥20倍；	支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动	支持电子防抖；	支持电子透雾；	防护等级：≥IP66	个	3
7	壁装支架	枪型摄像机专用	个	136
8	壁装支架	动点摄像机专用	个	4
9	46寸DID拼接屏	屏幕尺寸46寸，LED光源	分辨率：1920×1080	双边拼缝≤3.5mm	功耗≤133W	亮度不低于500cd/m2	对比度不低于3500:1	图像显示清晰度≥900TVL	亮度等级≥11级	液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；	拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护	液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）	液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点	显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9	LCD单元包装运输符合ISO2248-1985国际标准	液晶显示单元符合GB/T4798.2-1996电工电子产品应用环境条件运输，适用于水路、铁路、公路和航空运输方式	显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；	LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；	显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；	图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。	表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准	含边框及架	块	4
10	拾音器	拾音范围：10-70平方米\音频传输距离：≥3000米\频率响应：80Hz ～ 16KHz\灵敏度：-34dB\信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa\指向特性：全方向性\动态范围：70 dB（1kHz at Max dB SPL）\最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%）\输出阻抗：最大600 欧姆非平衡\采用高保真/低噪声处理芯片\8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护\驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机\三条引线：（电源、音频、公共地）\直流稳压电源DC-12V\电源电流：40 mA	个	1
11	集中存储	24盘位存储服务器	支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本;	支持标准iSCSI协议存储;	支持NAS服务	支持N+M集群	支持Onvif、GB28181等标准协议	支持14T、16T氦气硬盘接入；支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求；受测FDWSF可向公共安全视频监控联网信息安全调测软件进行单向设备身份认证；受测FDWSF可向公共安全视频监控联网信息安全调测软件进行双向设备身份认证（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	受测FDWSF可采用带密钥的杂凑算法SM3对设备遥控等重要的SIP控制信令做认证；具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行单向设备身份认证，具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行双向设备身份认证，具有安全功能的IPC前端设备与受测FDWSF之间的设备遥控等重要的SIP控制信令采用带密钥的杂凑算法SM3做认证（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	在符合GB/T28181-2016中5.5网络传输质量要求前提下，受测FDWSF设备身份双向认证时间延迟不超过400ms。双向认证时间延迟，不包括穿越安全边界平台及设备等实际网络中其他必须存在的设备延时（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	含4T硬盘24块。	台	1
12	监控平台流媒体服务器	软硬一体设备，LINUX操作系统	集主控，转发，存储，管理等功能于一身	支持16盘位IPSAN存储	单台设备接入能力：IP≥1000，通道≥3000	支持编码器设备接入，解码器设备接入，大屏设备接入，报警主机设备接入，卡口设备设备接入	支持C/S客户端，支持Ipad、Iphone、Android客户端的实时预览、录像回放及报警管理	转发能力：≥700M	USB接口：≥4个	HDMI输出：≥3个	台	1
13	监控机柜	1200*600*600mm  含1个PDU防雷插排	(PDU防雷插排 额定功率：4000W款式：PDU插座插孔电流：16A)	台	7
14	监控机柜 	2000*600*1000mm 含2个PDU防雷插排	(PDU防雷插排 额定功率：4000W款式：PDU插座插孔电流：16A)	个	1
15	空气开关	2P16A	个	7
16	插排	18孔	个	2
17	网线	超五类非屏蔽	米	8734
18	监控电源	DC12V2A	个	12
19	补光灯	常亮LED补光灯	铝合金材质	光源：≥12颗	支持光敏控制方式	照射距离：≥15米	色温：5500-6500K	适应温度：-30~70℃	防护等级：≥IP66	额定功率：≤10W	供电方式：DC12V	支持壁装、吊装、面装安装方式	个	4
20	8口供电汇聚交换机	≥8个千兆POE电口+≥2个千兆SFP光口；	持POE/POE+供电-POE输出最大功率125W，电源最大功率150W；	4KV防护等级；	≥交换容量128Gbps，≥包转发率42Mpps	工作温度：-20℃～+55℃	供电方式：AC100～240V	含光模块	台	7
21	24口供电汇聚交换机	≥24个千兆POE电口+≥2个千兆SFP光口；	支持POE/POE+供电-POE输出最大功率370W，电源最大功率450W；	≥交换容量256Gbps，≥包转发率96Mpps	机架式；无管理；4KV防护等级；	含光模块	台	9
22	监控专用核心交换机	万兆三层核心交换机			千兆SFP光口≥24个，10/100/1000M复用电口≥8个，万兆SFP+万兆口≥4个	交流供电，2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）；	三层交换机；	支持全息AI弱电网络综合平台；	交换容量≥598Gbps；包转发率≥222Mpps；		台	1
23	解码器	考虑系统兼容稳定性，嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品	采用1U机箱，保证机柜空间的利用率	提供≥4路HDMI输出，≥2路BNC视频输出，≥2路BNC音频输出	支持两路HDMI同时输入4K@30fps视频，且支持将输入视频通过输出接口输出；支持从视频输入到输出图像延时 < 90ms，支持将输入的视频图像对应的音频信号在任意输出口输出(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章)	支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM、G711.a、G711.u、AAC音频解码，支持音视频复合流解码	支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源同时发送至各个屏幕显示，时差≤50us(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章)	通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；单机可同时支持多个抓屏任务(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章)	支持网络数据抓包、录像和日志文件，并下载到本地电脑	每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示；支持1X1，1X2，1X3，1X4，4X1，3X1，2X1，2X2融合屏方式，每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示	支持对鱼眼图像的后矫正，支持顶装、壁装和地装模式设置，支持按设置的矫正模式显示图像，支持多分割画面显示局部图像。（提供公安部型式检测报告复印件加盖投标人公章）	支持通过解码器实现显示终端的开关控制；通讯接口支持2个232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB接口，1个485接口，2个TF卡接口。（提供公安部型式检测报告复印件加盖投标人公章）	支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）	台	1
24	监控杆	4米监控杆	个	2
25	HDMI电缆		条	4
26	电源线	BV-16mm2	米	4.04
27	电源线	BV-6mm2	米	18.36
28	电源线	铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2	米	541.04
29	电源线	铜芯聚氯乙烯RVV3*0.5mm2	米	3.5
30	电源线	BV-4mm2	米	1480.5
31	PVC管	PVC 20	米	10510
32	线槽	PVC 100	米	53
33	光缆	光缆 8芯千兆单模	米	2724
34	光纤跳线 	3米LC-FC 	条	28
35	光纤配线架 	12口	个	7
36	光纤配线架 	48口	个	1
37	理线架	1U	个	2
38	网络跳线	CAT5E 3M	条	7


工程质保期：1年
工期：30个工作日
付款方式：签订合同付总价款的30%，施工完成验收合格付至总价款的70%，财政决算后付至决算金额的97%，余款作为质保金，质保期（一年）满后付清。（由于疫情期间导致资金未到位，支付时间需协商解决）。      
完工地点：甲方指定地点
备注：设备采购后，按照工程量单、图纸进行施工。必须达到使用要求及行业标准。在不增加工程量下，未尽事宜及其它材料应包含在此设备采购中。

注明：本项目报名投标供应商需在“营口市公共资源交易网”或“辽宁省政府采购网”采购公告中自行下载图纸附件。



																分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安乐宫.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		整个项目						
1	030507008010	红外网络枪型摄像机	1、名称：POE红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	110			
2	030507008037	监控摄像设备 摄像机支架 壁式		套	110			
3	030502005002	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对		10m	58.1			
4	030502005004	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	248.9			
5	030411001126	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm		10m	248.9			
6	030411002010	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	1、名称：塑料线槽
2、规格：100mm*50mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	1.1			
7	030502001001	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU1个）
2、规格：1200*600*600mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
8	030501012006	24口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：24口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	5			
9	030404019003	自动空气开关安装 手动式	1、名称：空气开关
2、规格：2P16A
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	1			
10	030411004170	盘、柜、箱、板配线 导线截面≤2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求	10m	0.05			
本页小计		
					表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安乐宫.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  2  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
			详见图纸					
11	030502010001	光纤配线架 12口，满配 FC	1、名称：光纤配线架
2、规格：12口，满配 FC
3、其他：满足设计要求详见图纸	架	1			
12	030502009004	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米
3、其他：满足设计要求详见图纸	条	5			
13	030509001005	建筑智能化工程 脚手架搭拆费		项	1			
14	030417001005	电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费		项	1			
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
本页小计		
合   计		
					表—08


总价措施项目清单与计价表
工程名称：安乐宫.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		一般措施项目费(不含安全施工措施费)						
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价					
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
		其他措施项目费						
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费						
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
合    计				
编制人（造价人员）：			复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
					表-11


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安乐宫.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	- 		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	工程担保费			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
合计	0		
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
					表-12


规费、税金项目计价表
工程名称：安乐宫.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价			
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价			
1.3	工程排污费				
1.4	其它				
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费			
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整			
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
合    计	
编制人（造价人员）：		复核人（造价工程师）：
					表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	其中：文明施工与环境保护费		
3	其他项目费		－
4	规费		－
5	安全施工措施费		
6	税前工程造价合计		
7	人工费动态调整		
8	税金		－
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
招标控制价合计		0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
					表—04


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		整个项目						
1	030507008010	红外网络枪型摄像机	1、名称：POE红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器。
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	4			
2	030507008037	监控摄像设备 摄像机支架 壁式		套	4			
3	030502005001	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	8.596			
4	030411001133	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm		10m	7.596			
5	030411002006	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	1、名称：塑料线槽
2、规格：100mm*50mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	0.5			
6	030502005002	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对		10m	2			
7	030502001001	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU2个）
2、规格：2000*600*1000mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
8	030502017001	理线器1U24口	1、名称：理线器1U24口
2、规格：标配
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	2			
9	030501013005	监控平台流媒体服务器	1、名称：监控平台流媒体服务器
2、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	1			
10	030501004001	存储设备集中存储机安装、调试 带环路	1、名称：集中存储
2、安装方式：机柜内安装
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	1			
11	030501012001	8口供电汇聚交	1、名称：汇聚交换机	台	1			
本页小计		
					表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  2  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		换机	2、规格型号：8口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准					
12	030501012006	监控专用核心交换机（含14个光模块）	1、名称：监控专用核心交换机（含14个光模块）
2、规格型号：万兆光口/千兆光口/管理口
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	1			
13	030502009004	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米
3、其他：满足设计要求详见图纸	条	14			
14	030502009002	网络跳线	1、名称：网络跳线
2、其他：满足设计要求详见图纸	条	7			
15	030507012003	解码器	1、名称：解码器
2、安装方式：机柜内安装
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	1			
16	02B001	HDMI电缆（含主材）	1、名称：HDMI电缆
2、规格：5m,黑色
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	条	4			
17	02B002	插排安装（含主材）	1、18孔插排
2、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	m	2			
18	030506007053	46寸DID拼接屏	1、名称：拼接屏
2、规格型号：46寸DID、含支架边框
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	4			
19	030501013012	控制电脑	1、名称：控制电脑（甲供）
2、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
20	030502010001	光纤配线架 12口	1、名称：光纤配线架 12口	架	1			
本页小计		
					表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  3  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
			2、其他：满足设计要求详见图纸					
21	030509001005	建筑智能化工程 脚手架搭拆费		项	1			
22	030417001005	电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费		项	1			
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
本页小计		
合   计		
					表—08


总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		一般措施项目费(不含安全施工措施费)						
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价					
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
		其他措施项目费						
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费						
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
合    计				
编制人（造价人员）：			复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
					表-11
													


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	- 		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	工程担保费			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
合计	0		
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
					表-12


规费、税金项目计价表
工程名称：变电所.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价			
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价			
1.3	工程排污费				
1.4	其它				
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费			
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整			
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
合    计	
编制人（造价人员）：		复核人（造价工程师）：
					表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
								
								
								
								
								
								
								
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


单位工程招标控制价汇总表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	其中：文明施工与环境保护费		
3	其他项目费		－
4	规费		－
5	安全施工措施费		
6	税前工程造价合计		
7	人工费动态调整		
8	税金		－
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
招标控制价合计		0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
					表—04


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		整个项目						
1	030507008037	红外网络半球摄像机	1、名称：POE高清半球网络摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	59			
2	030507008003	室内动点摄像机	1、名称：室内动点摄像机
2、规格：★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米
支持23倍光学变焦
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	4			
3	030507008036	监控摄像设备 电源	DC12V	台	4			
4	030507008040	监控摄像设备 摄像机支架 壁式		套	4			
5	030507008039	红外网络枪型摄像机	1、名称：POE红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	11			
6	030507008041	监控摄像设备 摄像机支架 壁式		套	11			
7	030507008002	高清半球网络摄像机	1、名称：高清半球网络摄像机
2、规格：具有400万像素 CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	3			
8	030502005002	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对		10m	35.22			
9	030507008042	监控摄像设备 电源	DC12V	台	3			
10	030502005004	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	369.576			
11	030411001126	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 		10m	369.576			
本页小计		
					表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  2  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
		砖、混凝土结构明配 外径20mm						
12	030411002010	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	1、名称：塑料线槽
2、规格：100mm*50mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	1.86			
13	030411004046	管内穿线 穿多芯软导线 单芯导线截面2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	45.95			
14	030502001005	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU1个）
2、规格：1200*600*600mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	3			
15	030404019023	自动空气开关安装 手动式	1、名称：空气开关
2、规格：2P16A
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	3			
16	030411004170	盘、柜、箱、板配线 导线截面≤2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	0.15			
17	030501012001	24口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：24口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	3			
18	030501012007	8口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：8口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	2			
19	030502010001	光纤配线架 12口，满配 FC	1、名称：光纤配线架
2、规格：12口，满配 FC
3、其他：满足设计要求详见图纸	架	3			
20	030502009004	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米	条	5			
本页小计		
					表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  3  页  共  3  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
			3、其他：满足设计要求详见图纸					
21	030509001005	建筑智能化工程 脚手架搭拆费		项	1			
22	030417001005	电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费		项	1			
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
本页小计		
合   计		
					表—08


总价措施项目清单与计价表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		一般措施项目费(不含安全施工措施费)						
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价					
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
		其他措施项目费						
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费						
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
合    计				
编制人（造价人员）：			复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
					表-11


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	- 		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	工程担保费			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
合计	0		
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
					表-12
									



规费、税金项目计价表
工程名称：服务中心.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价			
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价			
1.3	工程排污费				
1.4	其它				
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费			
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整			
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
合    计	
编制人（造价人员）：		复核人（造价工程师）：
					表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。





单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		　
1.1	室外西北角		　
1.2	服务中心		　
1.3	综合楼		　
1.4	安乐宫		　
2	措施项目费		　
2.1	其中：文明施工与环境保护费		　
3	其他项目费		－
4	规费		－
5	安全施工措施费		　
6	税前工程造价合计		　
7	人工费动态调整		　
8	税金		－
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
招标控制价合计		0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
　	　	　	　	　	表—04




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  5  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	室外西北角	　	　	　			
1	030507008039	红外网络枪型摄像机	1、名称：红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	2			
2	030507008036	监控摄像设备 电源	DC12V	台	2			
3	030507008041	监控摄像设备 摄像机支架 壁式	　	套	2			
4	030412001009	补光灯	1、名称：自动感应补光灯
2、其他：满足设计要求详见图纸	套	2			
5	030502001006	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU1个）
2、规格：1200*600*600mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
6	030501012008	8口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：8口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	2			
7	030404019024	自动空气开关安装 手动式	1、名称：空气开关
2、规格：2P16A
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	1			
8	030411004170	盘、柜、箱、板配线 导线截面≤2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	0.05			
9	030502010008	光纤配线架 12口，满配 FC	1、名称：光纤配线架
2、规格：12口，满配 FC
3、其他：满足设计要求详见图纸	架	1			
10	030502009015	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米
3、其他：满足设计要求详见图纸	条	1			
本页小计		
　	　	　	　	　	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  2  页  共  5  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
11	030411004046	管内穿线 穿多芯软导线 单芯导线截面2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	1.2			
12	030502005004	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	1.2			
13	030411001126	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	0.4			
14	030412012019	监控杆	1、名称：监控杆
2、规格：4m高根据现场实际情况定制，包含一切需要制作的构件及一切费用
3、其他：满足设计要求详见图纸	套	1			
15	030411004025	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	　	10m	135			
16	030411001191	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	45			
17	030502007001	光缆 管内穿放 ≤12芯	1、名称：轻铠光缆
2、规格：12芯千兆单模
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	10m	45			
18	030417001005	电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费	　	项	1			
19	030509001005	建筑智能化工程 脚手架搭拆费	　	项	1			
　	　	服务中心	　	　	　			
1	030507008010	红外网络枪型摄像机	1、名称：POE红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	3			
2	030507008037	监控摄像设备 摄像机支架 壁	　	套	3			
本页小计		
　	　	　	　	　	表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  3  页  共  5  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	式	　	　	　	　	　	　
3	030502001007	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU1个）
2、规格：1200*600*600mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
4	030501012009	8口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：8口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	2			
5	030404019025	自动空气开关安装 手动式	1、名称：空气开关
2、规格：2P16A
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	1			
6	030411004175	盘、柜、箱、板配线 导线截面≤2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	0.05			
7	030502010009	光纤配线架 12口，满配 FC	1、名称：光纤配线架
2、规格：12口，满配 FC
3、其他：满足设计要求详见图纸	架	1			
8	030502009016	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米
3、其他：满足设计要求详见图纸	条	1			
9	030502005005	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	12			
10	030411001192	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	12			
11	030411004177	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	　	10m	6			
12	030411001193	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构	　	10m	176			
本页小计		
　	　	　	　	　	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  4  页  共  5  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	明配 外径20mm	　	　	　	　	　	　
13	030502007014	光缆 管内穿放 ≤12芯	1、名称：轻铠光缆
2、规格：12芯千兆单模
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	10m	176			
　	　	综合楼	　	　	　			
1	030507008042	红外网络枪型摄像机	1、名称：红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	2			
2	030507008043	监控摄像设备 摄像机支架 壁式	　	套	2			
3	030412001012	补光灯	1、名称：自动感应补光灯
2、其他：满足设计要求详见图纸	套	2			
4	030412012020	监控杆	1、名称：监控杆
2、规格：4m高根据现场实际情况定制，包含一切需要制作的构件及一切费用
3、其他：满足设计要求详见图纸	套	1			
5	030507008044	红外网络枪型摄像机	1、名称：POE红外网络枪型摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	4			
6	030507008045	监控摄像设备 摄像机支架 壁式	　	套	4			
7	030502005006	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	43.5			
8	030411001195	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	43.5			
9	030411001196	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 	　	10m	33			
本页小计		
　	　	　	　	　	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  5  页  共  5  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	　	　			
10	030502007016	光缆 管内穿放 ≤12芯	1、名称：轻铠光缆
2、规格：12芯千兆单模
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	10m	33			
　	　	安乐宫	　	　	　			
1	030411001194	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	13			
2	030502007015	光缆 管内穿放 ≤12芯	1、名称：轻铠光缆
2、规格：12芯千兆单模
3、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	10m	13			
　	　	　	　	　	　			
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
本页小计		
合   计		
　	　	　	　	　	表—08




总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
　	　	一般措施项目费(不含安全施工措施费)	　	　	　	　	　	　
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
　	　	其他措施项目费	　			　	　	　
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费	　			　	　	　
4	031302004001	二次搬运费	　			　	　	　
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
6	031302006001	已完工程及设备保护费	　			　	　	　
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费	　			　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
合    计			　	　
编制人（造价人员）：	　	　	复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
　	　	　	　	　	表-11




其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	　	　	明细详见表-12-1
2	暂估价	　	　	　
2.1	材料（工程设备）暂估价	- 	　	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	　	　	明细详见表-12-3
3	计日工	　	　	明细详见表-12-4
4	总承包服务费	　	　	明细详见表-12-5
5	工程担保费	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
合计	0	　	　
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
　	　	　	　	　	表-12





规费、税金项目计价表
工程名称：室外.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险			
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价			
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价			
1.3	工程排污费	　			
1.4	其它	　			
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费			
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整			
　	　	　			　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
合    计	
编制人（造价人员）：	　	复核人（造价工程师）：
　	　	　	　	　	表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外.	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1								　
2								　
3								　
4								　
5								　
6								　
7								　
8								　
9								　
10								　
11								　
12								　
13								　
14								　
15								　
16								　
17								　
18								　
19								　
20								　
　								　
　								　
　								　
　								　
　								　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。




单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		　
2	措施项目费		　
2.1	其中：文明施工与环境保护费		　
3	其他项目费		－
4	规费		－
5	安全施工措施费		　
6	税前工程造价合计		　
7	人工费动态调整		　
8	税金		－
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
　	　	　	　
招标控制价合计		
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
　	　	　	　	　	表—04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	整个项目	　	　	　	　		
1	030507008037	红外网络半球摄像机	1、名称：POE高清半球网络摄像机
2、规格：具有200万像素CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	11			
2	030507008002	高清半球网络摄像机	1、名称：高清半球网络摄像机
2、规格：具有400万像素 CMOS传感器
3、其他：满足设计要求详见图纸	台	1			
3	030507008036	监控摄像设备 电源	DC12V	台	1			
4	030507001031	拾音器 (声音探头)	1、名称：拾音器
2、材质：国标 
3、其他：满足设计要求详见图纸	套	1			
5	030502005002	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	　	10m	10.2			
6	030502005004	管内穿放 超五类非屏蔽网线UTP5e	1、名称：超五类非屏蔽网线UTP5e 
2、材质：国标 无氧铜
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	42.475			
7	030411001126	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	　	10m	42.475			
8	030411002010	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	1、名称：塑料线槽
2、规格：100mm*50mm
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	1.59			
9	030411004046	管内穿线 穿多芯软导线 单芯导线截面2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	2.85			
10	030411004043	管内穿线 穿多芯软导线  单芯导线截面0.5mm2	　	10m	0.35			
11	030502001005	安装机柜、机架 落地式	1、名称：监控机柜（含PDU1个）
2、规格：	台	1			
本页小计		
　	　	　	　	　	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  2  页  共  2  页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
								人工费+机械费
　	　	　	1200*600*600mm
3、其他：满足设计要求详见图纸说明	　	　	　	　	　
12	030404019023	自动空气开关安装 手动式	1、名称：空气开关
2、规格：2P16A
3、其他：满足设计要求详见图纸	个	1			
13	030411004170	盘、柜、箱、板配线 导线截面≤2.5mm2	1、名称：电源线
2、规格：铜芯聚氯乙烯RVV3*2.5mm2
3、其他：满足设计要求详见图纸	10m	0.05			
14	030501012006	24口供电汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机
2、规格型号：24口支持PoE及PoE+供电
3、安装方式：机柜内安装
4、其它：满足施工图纸、招标文件及施工验收规范的标准	台	1			
15	030502010007	光纤配线架 12口，满配 FC	1、名称：光纤配线架
2、规格：12口，满配 FC
3、其他：满足设计要求详见图纸	架	1			
16	030502009014	光纤跳线 LC-FC 3米	1、名称：光纤跳线
2、规格：LC-FC 3米
3、其他：满足设计要求详见图纸	条	1			
17	030509001005	建筑智能化工程 脚手架搭拆费	　	项	1			
18	030417001005	电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费	　	项	1			
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
本页小计		
合   计		
　	　	　	　	　	表—08


总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
　	　	一般措施项目费(不含安全施工措施费)	　	　	　	　	　	　
1	031302001001	文明施工和环境保护费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
2	031302005001	雨季施工费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
　	　	其他措施项目费	　			　	　	　
3	031302002001	夜间施工增加费和白天施工需要照明费	　			　	　	　
4	031302004001	二次搬运费	　			　	　	　
5	031302005002	冬季施工费	人工费预算价+机械费预算价			　	　	　
6	031302006001	已完工程及设备保护费	　			　	　	　
7	041109005001	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费	　			　	　	　
　	　	　	　			　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
合    计			　	　
编制人（造价人员）：	　	　	复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
　	　	　	　	　	表-11


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	　	　	明细详见表-12-1
2	暂估价	　	　	　
2.1	材料（工程设备）暂估价	- 	　	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	　	　	明细详见表-12-3
3	计日工	　	　	明细详见表-12-4
4	总承包服务费	　	　	明细详见表-12-5
5	工程担保费	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
合计			　
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
　	　	　	　	　	表-12




规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼.	标段：殡仪馆服务中心室内室外监控系统更换工程	第  1  页  共  1  页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险		　	
1.1	社会保障费	人工费预算价+机械费预算价			
1.2	住房公积金	人工费预算价+机械费预算价			
1.3	工程排污费	　			
1.4	其它	　			
1.5	工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费			
2	税金	税前工程造价合计+人工费动态调整			
　	　	　		　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　
合    计	
编制人（造价人员）：	　	复核人（造价工程师）：
　	　	　	　	　	表-13


主要材料和工程设备选用表
工程名称：	第 1 页  共 1 页
序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1						　	　	　
2						　		　
3						　		　
4						　		　
5						　		　
6						　		　
7						　		　
8						　		　
9						　		　
10						　		　
11						　		　
12						　		　
13						　		　
14						　		　
15						　		　
16						　		　
17						　		　
18						　	　	　
19						　	　	　
20						　	　	　
　						　	　	　
　						　	　	　
　						　	　	　
　						　	　	　
　						　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。






　　　　　


